
 

 

Nr sprawy ZP/33/22/DIZN 
Kraków, dnia 22.12.2022r. 

 
 
Wykonawcy w postępowaniu, 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Renowacja dachów papowych w budynkach B-2, SO-3, SO-
2, D-8/9, F-1, F-4/5 oraz prace dekarskie w budynkach B-1-1, B-3”, zgodnie z ustawą z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm., zwaną dalej ustawą). 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 
roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 
 
pytania 
 
cyt. 
1. Bardzo proszę o załączenie rysunku schematycznego przedstawiającego zakres powierzchni dachu 

do renowacji na budynku B-2. 
2. Czy posiadają Państwo projekty instalacji odgromowych dla każdego budynku? 
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji odgromowej z drutu AiMgSi? 
4. Czy na budynku B-1.1 należy przyjąć wymianę przewodu instalacji odgromowej przy gzymsie? 
 
odp. na pytania 
 
ad. 1) Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia schematyczny rysunek przedstawiający zakres 

powierzchni dachu budynku B-2.   
 

 
 
ad. 2)  Zamawiający informuje, że nie posiada projektów instalacji odgromowych dla każdego budynku. 
 
ad. 3)  Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie instalacji odgromowej z drutu AiMgSi. 
 
ad. 4) Zamawiający informuje, że nie należy przyjmować wymiany przewodu instalacji odgromowej 

zlokalizowanej przy gzymsie budynku B-1.1 
 



 

 

pytania 
 
cyt. 
Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: 
1. Wnioskujemy o zmianę terminu składania oferty na dzień 15 stycznia 2023r. Obecne warunki zimowe 
uniemożliwiają zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. 
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy: budynek B-2 do 15 kwietnia 2023r., 
pozostałe budynki do 30 czerwca 2023r.? 
3. Po zapoznaniu się z Opisem Przedmiotu Zamówienia mamy następujące uwagi: 
1. Budynek B-2, D-8-9, S0-2, S0-3, F-1, F-4-5: 
- Zamawiający nie uwzględnił wymiany pasa nadrynnowego. Przy wykonywaniu remontów dachów w 
systemach pap termozgrzewalnych zachodzi konieczność wymiany pasa nadrynnowego z uwagi na 
liczne odspojenia papy oraz korozję bitumiczną blachy. Bez demontażu pasa nadrynnowego nie ma 
możliwości pomalowania rynny dachowej ze wszystkich stron. Prosimy o uzupełnienie OPZ oraz 
przedmiaru o wymianę pasów nadrynnowych 
- Zamawiający nie uwzględnił demontażu obróbek blacharskich ( parapetów przy świetlikach oraz 
czapek attyk) w celu wykonania prawidłowych ofasowań papowych. Prosimy o uzupełnienie OPZ oraz 
przedmiaru o demontaż obróbek blacharskich na czapkach attyk oraz parapetów przy świetlikach w celu 
wykonania prawidłowych ofasowań papowych 
2. Budynek B-3, B-1.1 
- Zamawiający nie uwzględnił wymiany pasa nadrynnowego wraz z ułożeniem nowej warstwy papy 
nawierzchniowej w części okapowej budynku pasem szerokości 1mb. 
Informujemy, że nie ma technicznej możliwości wymiany rynny dachowej bez demontażu pasa 
nadrynnowego. Prosimy o uzupełnienie OPZ oraz przedmiaru o wymianę pasa nadrynnowego wraz z 
montażem nowej papy termozgrzewalnej w pasie okapowym. 
- Informujemy, że rynny z PCV o przekroju 200mm występują wyłączenie w kolorze RAL7037. Czy 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rynien systemowych w kolorze antracytowym z blachy stalowej 
powlekanej lub zmianę przekroju rynien na 150mm? 
 
odp. na pytania 
 
ad. 1) Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2023 r. 
 
ad. 2) Zamawiający informuje, że § 2 pkt. 1 Załącznika nr 2 do SWZ wzór umowy, otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 
cyt. „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 30 kwietnia 2023 roku, z 
zastrzeżeniem że najpóźniej w tymże dniu winien nastąpić protokolarny odbiór zamówienia przez 
Zamawiającego.” 
 
ad. 3.1) Zamawiający informuje, że w czasie prac realizowanych w ramach zadania A - budynek B-2 

oraz zadania C – budynki SO-2; SO-3 należy zrealizować wymianę pasa nadrynnowego, o 
łącznej powierzchni ok. 120 m². 
Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach ww. zadań należy zrealizować ułożenie nowej 
warstwy papy nawierzchniowej w części okapowej budynków o szerokości ok. 1m, tj. o łącznej 
powierzchni ok. 270 m². 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w budynkach D-8/9; F1; F 4-5 pasy nadrynnowe nie 
występują. 
 
Zamawiający informuje, że wszelkie obróbki blacharskie attyk oraz parapety należy 
zdemontować oraz po zakończeniu prac zamontować. Łączna długość ww. elementów to ok. 
850 mb.  

 
 



 

 

ad. 3.2) Zamawiający informuje, że w czasie prac realizowanych w ramach zadania E - budynek B-3 
oraz w ramach zadania F budynek B-1.1 należy zrealizować wymianę pasa nadrynnowego, o 
łącznej powierzchni ok. 100 m². 
Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach zadania E – budynek B-3 należy zrealizować 
ułożenie nowej warstwy papy nawierzchniowej w części okapowej budynku o szerokości ok. 
1m, tj. o łącznej powierzchni ok. 115 m². 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że akceptuje kolor RAL7037 rynien z PCV, nie 
dopuszcza zastosowania rynien stalowych oraz nie dopuszcza zmiany przekroju na 150mm.  

 
 
 

Zamawiający informuje, że przedłuża terminu składania ofert do dnia 
12 stycznia 2023 r., godz. 12:00 

 


